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TESTAUSSELOSTE 23-9269
S k SAVQ._ KAR..JALAN Talousvesitutkimus” #2
YMPARISTOTUTKIMUS 5122023
Pieksdmaéaen Vesi F I NAS
Laaksonen Matti
PL 79 Finnish Accreditation Service
76101 PIEKSAMAKI T047 (EN ISO/IEC 17025)

Tilausnro 318866 (4692/Kukkaroj), saapunut 14.11.2023, ndytteet otettu 14.11.2023 (9:05-9:10)
Naytteenottaja: H.Pulliainen, A. Itkonen

NAYTTEET

Lab.nro Naytteen kuvaus

33409 Raakavesi, Kukkarojarvi
33410 Lahteva vesi, Kukkarojarvi

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 33409 33410 **STM 1352
Lampdotila °C 6,1 64

Escherichia coli* pmy/100 ml 0 0 <1(V)
Koliformiset bakteerit* pmy/100 ml 0 0 <1(T)
Enterokokit * pmy/100 ml 0 <1 (V)
Clostridium perfringens * pmy/100 ml 0 <1(T)
Heterotrof. pesékeluku 22 °C * pmy/mi 0 0

Alkaliniteetti * mmol/I 0,39 0,82

Hiilidioksidi mg/I 14 <2

Asiditeetti mmol/I 0,32 <0,05

pH * 6,5 8,0 «9,5,»6,5 (T)
Séhkonjohtavuus 25 °C * pS/cm 60 <2500 (T)
Happi* mg/| 6,0

Happi% Kyll% 49

Sameus * FNU <0,1

Vériluku * mg/l Pt <5

Hapettuvuus (COD-Mn, O2) * mg/| 0,68 0,71 <5(T)
Permanganaattiluku * mg/l KMnO4 27 28 <20 (T)
Nitriitti (NO2-) * mg/| <0,007 «0,50 (V)
Nitraatti (NO3-) * mg/I 0,14 «50,0 (V)
Rauta * pg/l 78 <200 (T)
Mangaani * pg/l 9,2 <50 (T)
Kokonaiskovuus (Ca + Mg) * mmol/I 0,20 0,43

Kokonaiskovuus (Ca + Mg) * °dH 11 24

Alumiini * po/l 10 <200 (T)
Antimoni * pg/l <0,05 «10 (V)
Arseeni * pg/l <0,1 «10 (V)
Natrium * mg/| 2,5 <200 (T)
Fluoridi * mg/| <0,02 «1,5 (V)
Kloridi * mg/I 13 13 <250 (T)
Sulfaatti * mg/| 43 44 <250 (T)
Elohopea (A) po/l <0,03 «1 (V)

Merkintdjen selityksia: P = méaaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtdsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmatiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelmé, (A) = alihankintamaaritys

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettdessd. Mittausepdvarmuutta ei huomioida p&atdssadnnodissa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Séhkoposti Y-tunnus
Yrittajantie 24 Yrittdjantie 24 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *044 7647203 toimisto@ymparistotutkimus.fi
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LAUSUNTO

Pieksdméen Vesi, kayttotarkkailu, Kukkarojarven vedenottamo

** Sosiaali- ja terveysministerion asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta seka
rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.

V =laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttajien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya
epatavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesékeluvulle ei ole asetettu enimmaéisarvoa, mutta siiné ei saa esiintya
epéatavallisia muutoksia. Verkostovesissé pesakeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.
VEDEN LAATU:

Tuloksia on verrattu verkostovedelle asetettuihin raja-arvoihin.

Lahteva vesindyte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
Niisséa ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

pmy = pesakkeen muodostava yksikkd

Tutkimus siséltaa alihankintana tehtyja maarityksia. Alihankintalaboratoriot maarityksineen ilmenevat menetelma- ja
tutkimuslaitostiedoista.
Alihankintalaboratorioiden tutkimustodistukset ovat liitteena.

Solt  Schn—

Sauli Schroderus
tutkija

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepéavarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida paatdssdanndissa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys

Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lampétila

Escherichia coli*
Koliformiset bakteerit*
Enterokokit *

Clostridium perfringens *
Heterotrof. pesdkeluku 22 °C *
Alkaliniteetti *

Asiditeetti

pH*

Sahkdnjohtavuus 25 °C *
Happi*

Happi%

Sameus *

Variluku *

Hapettuvuus (COD-Mn, O2) *
Nitriitti (NO2-) *

Nitraatti (NO3-) *

Rauta *

Mangaani *
Kokonaiskovuus (Ca + Mg) *

Alumiini *
Antimoni *
Arseeni*

Natrium *

Fluoridi *
Kloridi *
Sulfaatti *
Elohopea (A)

Lampétila (TL83)

SFS 3016:2011 (TL30)
SFS3016:2011 (TL30)

SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL30)

1SO 14189:2016 (TL30)

SFS-EN ISO 6222:1999 (TL30)

SFS-EN ISO 9963-1:1996, kansallinen lisays (TL30)
SFS 3005:1981 (TL30)

SFS 3021:1979 (TL30)

SFS-EN 27888:1994 (TL30)

SFS-EN 25813:1993 (TL30)

Hapen kyllastys% (laskennallinen) (TL30)

SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL30)
SFS-EN 1SO 7887:2012, Method C (TL30)
ISO 8467:1993 (TL30)

SFS-EN 1SO 13395:1997 (TL30)

SFS-EN 1SO 13395:1997 (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

) (
( ) (
( ) (
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
( ) (
( ) (
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

SFS-EN ISO 10304-1 (2009) (TL77)
SFS-EN ISO 10304-1 (2009) (TL77)
SFS-EN ISO 10304-1 (2009) (TL77)
Katso liite (TL44)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFSEN ISO/IEC 17025)
TL44 MetropoliLab Oy, FINAS T058 (SFS EN ISO/IEC 17025)

TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL83 Naytteenottaja

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Néayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Escherichia coli* 2023/33409 14.11.2023
2023/33410 14.11.2023
Koliformiset bakteerit* 2023/33409 14.11.2023
2023/33410 14.11.2023
Enterokokit * 2023/33410 14.11.2023
Clostridium perfringens * 2023/33410 14.11.2023

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepéavarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida paatdssdanndissa.
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MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliselta sivulta)

Maaritys Néayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Heterotrof. pesékeluku 22 °C * 2023/33409 14.11.2023
2023/33410 14.11.2023
Alkaliniteetti * 2023/33409 +10% 14.11.2023
2023/33410 +10% 14.11.2023
Asiditeetti 2023/33409 +10% 15.11.2023
2023/33410 Maéaéritysrajan alitus 15.11.2023
pH * 2023/33409 0,2 yks. 14.11.2023
2023/33410 0,2 yks. 14.11.2023
Sahkonjohtavuus 25 °C * 2023/33409 5% 14.11.2023
Happi* 2023/33409 8% 15.11.2023
Happi% 2023/33409 15.11.2023
Sameus * 2023/33409 Maéaéritysrajan alitus 15.11.2023
Variluku * 2023/33409 Méaéritysrajan alitus 15.11.2023
Hapettuvuus (COD-Mn, O2) * 2023/33409 0,4 mg/I 15.11.2023
2023/33410 0,4 mg/I 15.11.2023
Nitriitti (NO2-) * 2023/33410 Maéaéritysrajan alitus 15.11.2023
Nitraatti (NO3-) * 2023/33410 +10% 15.11.2023
Rauta * 2023/33409 +15% 20.11.2023
Mangaani * 2023/33409 +15% 20.11.2023
Kokonaiskovuus (Ca + Mg) * 2023/33409 +*12% 20.11.2023
2023/33410 +12% 20.11.2023
Alumiini * 2023/33410 +15% 20.11.2023
Antimoni * 2023/33410 Méaaritysrajan alitus 20.11.2023
Arseeni * 2023/33410 Maaritysrajan alitus 20.11.2023
Natrium * 2023/33410 +10% 20.11.2023
Fluoridi * 2023/33410 Maéaéritysrajan alitus 16.11.2023
Kloridi * 2023/33409 +10% 16.11.2023
2023/33410 +10% 16.11.2023
Sulfaatti* 2023/33409 +10% 16.11.2023
2023/33410 +10% 16.11.2023

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepéavarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida paatdssdanndissa.
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Tilaaja ‘\S:'J\_;,j/_
1869466-1 flac-¥rA
Savo-Karjalan Ympéristotutkimus Oy ”;’;HR\:““
FINAS
Yrittajantie 24 ‘058 a soane o
70150 KUOPIO
Naytetiedot Nayte Talousvesi
Nayte otettu Kellonaika
Vastaanotettu 15.11.2023 Kellonaika 12.05
Tutkimus alkoi 15.11.2023 Naytteenoton syy  Tilaustutkimus
Naytteenottaja Tilaajan toimesta
Viite 2023/33410
Analyysi Menetelma 37190-1 Yksikkd | MU %
Talousvesi
2023/33410
Elohopea, Hg * SFS-EN I1SO <0,03 po/l 20

17294-2:2016

MU % = mittausepéavarmuus, joka patee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla naytteille tyypillisella
pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepavarmuudesta on saatavilla laboratoriosta.
* = Akkreditoitu menetelma

Yhteyshenkil6

Tiedoksi

Laurén Marjo, 010 391 3595, kemisti

Savo-Karjalan Ymparistotutkimus Oy, alihankinta@ymparistotutkimus.fi

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten
oikeellisuuteen. Tulokset péatevét vain testatuille naytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset
patevat laboratorion vastaanottamille néytteille ja naytteenottoon liittyvét tiedot ovat asiakkaan toimittamia.
Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyvaksytty séahkoisesti ja on pateva

ilman allekirjoitusta.
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00790 Helsinki
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http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626
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