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Néaytteenottaja: Huopainen Ulla

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
2706 Verkostovesi, Avopalvelukeskus Peltokartano

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maéritys Yksikko 2706 **STM 1352
Lampotila °C 8,6

Escherichia coli* pmy/100 ml 0 <1(V)
Koliformiset bakteerit* pmy/100 ml 0 <1(T)
Enterokokit * pmy/100 ml 0 <1(V)
Heterotrof. pesdkeluku 22 °C* pmy/ml 2

Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,
» =suurempi tai yhtasuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmatiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelm3, (A) = alihankintamé&aritys

LAUSUNTO

Pieksamaen Vesi, kayttotarkkailu, Matoniemen vedenottamo

** Sosiaali- ja terveysministerion asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta seka
rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.

V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja variarvon sekd hajun ja maun tulee olla kdyttajien hyvaksyttavissa, eika niissi saa esiintya
epatavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesidkeluvulle ei ole asetettu enimmaisarvoa, mutta siina ei saa esiintya
epatavallisia muutoksia. Verkostovesissa pesdkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:
Tuloksiaon verrattu verkostovedelle asetettuihin raja-arvoihin.

Lahteva vesinayte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
Niissd ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

pmy = pesakkeen muodostava yksikko

Sauli Schroderus
tutkija

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettiessd. Mittausepdvarmuutta ei huomioida pddtdssddnndissa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys

Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lampétila
Escherichiacoli*
Koliformiset bakteerit*
Enterokokit *

Heterotrof. pesdkeluku 22°C*

Lampotila (TL83)
SFS3016:2011 (TL30)
SFS3016:2011(TL30)

SFS-EN SO 7899-2:2000 (TL30)

SFS-EN1SO 6222:1999 (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS TO47 (SFSEN ISO/IEC 17025)

TL83 Naytteenottaja

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epdvarmuus Maarityspvm.
Escherichia coli* 2024/2706 13.2.2024
Koliformiset bakteerit* 2024/2706 13.2.2024
Enterokokit * 2024/2706 13.2.2024
Heterotrof. pesdkeluku 22°C* 2024/2706  Toimitetaan pyydettdessa 13.2.2024

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepdvarmuudetilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida pdatéssaanndissa.



